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广东百强陶瓷有限公司LNG气化站工程总平面图示意图

图 例

说 明   此图用于公示使用。

0 4

主要技术经济指标表

LNG气化站综合数据表

序号 项目 所在地块 地下层数 地上层数 地下室面积 地上建筑面积 计容面积 基底面积 总建筑面积 备注

1 值控室 2号南边1 0 1 0 28.80 28.80 28.80 28.80

总计 --- 28.80

拟建建筑物

规划道路用地范围线

地块分界线

拟建围墙

说明：

1、用地位置：恩平市沙湖镇新型建材工业城（基地）2号南边1；

2、用地性质：工业用地；

3、蓝粗线为用地范围线，洋红粗虚线为建设用地范围线，红粗实线为

建筑控制线；红细点划线为路中线，拟建LNG气化站位于恩平市沙湖镇

新型建材工业城（基地）2号南边1地块内(如图所示)，规划用地面积为

7726.18 m
2
；

4、规划报建方案：

   本LNG气化站用地面积为7726.18 m
2
（合11.58亩），总建筑面积

28.80 m
2
，构筑物（储罐区及设备基础）占地面积1606.24 m。LNG气化

站内设置6座150 m
3
的立式LNG储罐，储罐总容积为900 m

3
，气站最大小

时气化量28000标方时，其他工艺设备有：4台500 Nm
3
/h卸车撬，2台

500 Nm
3
/h储罐增压器，8台7000 Nm

3
/h空温式气化器，1台 500 Nm

3
/h

BOG加热器，1台300 Nm
3
/h EAG加热器，28000 Nm

3
/h双路调压计量加臭

撬，1座10 m高放散塔；站区围墙长度340.16米。

5、工程建设必须符合中华人民共和国现行颁布的有关规范要求（包括

建筑、结构、防震、消防、环保、电力、电讯、给水、排水的要求）及

恩平市规划管理有关规定；

6、拟建围墙为高度不少于2m的不燃烧实体围墙，总长度为340.168米，

高度为2.2米；

7、本图采用江门统一坐标系和1985年国家高程基准；

8、图中尺寸单位为米，如图纸尺寸与实际尺寸有出入时，自然资源局

具有最终修改解释权。

--- --- --- ---

  注：本表中建筑层数单位为层，建筑面积单位为平方米。
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